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1. RED DE BIBLIOTECAS



I Jornada Eficiencia Energética AEC-A3E

1. RED DE BIBLIOTECAS 

4

Actividades de difusión y 

animación a la lectura

Consulta y lectura

Servicio de 

reservas

Préstamo individual, 

colectivo o institucional 

Información general y 

orientación 

bibliográfica

Acceso a Internet y 

red de conexión wifi

BIBLIOTECAS PÚBLICAS: DG de Bibliotecas, Museos y Archivos del AG de Cultura y Deportes 

32 

CENTROS 

Reprografía  

Servicio de acceso al catálogo 

en línea (Web Opac)

Participación en campañas 

solidarias de recogida de libros 
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2. PASOS PREVIOS
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2. PASOS PREVIOS: IDENTIFICACION DE CENTROS  

6

Consumo y gasto energético

Superficie construida m2

Nº de usuarios 

DATOS DE

PARTIDA 

AÑO 2015

INDICADORES

kWh/usuario

kWh/m2

OTRAS 
CONSIDERACIONES

Suministros independientes 

Edificios exentos 

Biblioteca a nivel barrio o ciudad
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3. ALCANCE DEL SGE
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3. ALCANCE DEL SISTEMA: BIBLIOTECAS DEL SGE  

8

CERTIFICADAS
IVÁN DE VARGAS 
EUGENIO TRÍAS
ISLAS FILIPINAS- LA ELIPA
JOSE HIERRO
MANUEL VAZQUEZ MONTALBÁN
GABRIEL GARCÍA MARQUEZ

EN FASE DE IMPLANTACIÓN 
MIGUEL DELIBES 
PIO BAROJA
FRANCISCO AYALA
ANA MARÍA MATUTE 
ANGEL GONZALEZ 
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4. AGENTES IMPLICADOS 
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4. AGENTES IMPLICADOS: EQUIPO DE LA GESTIÓN DE LA ENERGÍA  
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5. SGE EN BIBLIOTECAS   
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5. SGE BIBLIOTECAS: POLÍTICA ENERGÉTICA  
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5. SGE BIBLIOTECAS: POLITICA ENERGÉTICA  
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3. SGE BIBLIOTECAS: INFORMACIÓN WEB MUNICIPAL 
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http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Bibliotecas-Municipales

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Bibliotecas-Municipales
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5. SGE BIBLIOTECAS: REVISIÓN ENERGÉTICA INICIAL

15

Distribución de consumos energéticos totales 
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5. SGE BIBLIOTECAS: REVISION ENERGÉTICA INICIAL
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Se han definido 4 IDEns para cada una de las bibliotecas

Se han realizado mediciones:  Imágenes termográfias y niveles lumínicos
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5. PLANIFICACION  ENERGÉTICA: LÍNEA BASE  
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Datos de consumo de energía 
 Facturas de consumo energético
 Monitorización de datos tomados mediante medidores instalados en CGBT y 
contadores de gas  

Datos meteorológicos 
 Temperaturas base grados-día calefacción evaluadas: 15, 17 y 19 ºC
 Temperaturas base grados-día refrigeración evaluadas: 19,20,22 y 24 ºC

Se han definido las líneas base y las fórmulas
matemáticas de ajuste para poder estimar al
nivel de ahorro alcanzado durante la vida del
SGEn, siguiendo metodología de MyV según
IPMVP.

Para el cálculo de las fórmulas de ajuste se ha
considerado una opción tipo C (IPMVP).

Se han calculado líneas base y fórmulas de
ajuste para cada suministro energético por

separado.



I Jornada Eficiencia Energética AEC-A3E

5. PLANIFICACION  ENERGÉTICA: OBJETIVOS Y METAS  
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 Reducir el consumo asociado a la iluminación en un 15%

Reducir el consumo asociado a la climatización en un 3%

Reducir el consumo de gas natural en un 10%

Suministro e instalación de equipos de medición de consumos eléctricos colocados en

los CGBT, contadores de gas y sondas de temperatura y humedad

Diseño e implantación de una herramienta software desarrollada por el Ayuntamiento

para la Gestión Energética

Incremento de centros al SGE de Bibliotecas Públicas en un 90% del total de Bibliotecas

Generación de energía eléctrica (kWh/año) mediante la instalación de paneles

fotovoltaicos

Optimización de la factura: reducción de la potencia contratada
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5. SGE BIBLIOTECAS: IMPLEMENTACION - DOCUMENTACIÓN
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 Manual de Gestión de la Energía

 11 Procedimientos Generales
 Instrucciones Técnicas: Pautas de actuación energética
 Manual de BBPP para Bibliotecas 
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5. SGE BIBLIOTECAS: IMPLEMENTACION - DOCUMENTACIÓN
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5. SGE BIBLIOTECAS: IMPLEMENTACION - DOCUMENTACIÓN
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5. SGE BIBLIOTECAS: PAUTAS DE ACTUACION ENERGÉTICA  
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5. SGE BIBLIOTECAS: IMPLEMENTACION – CONTROL OPERACIONAL 
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6.1.2. Pautas Específicas en iluminación: apagados y encendidos

-Cierre de la biblioteca y apagado: las pautas se realizan con el personal del centro según la siguiente sistemática:

A las 20.55 horas:

• el TRABAJADOR 1 al comprobar el cierre de la puerta trasera de patio, comprueba al mismo tiempo los

espacios que se han quedado encendidos.

A las 21.00 horas,

• el TRABAJADOR 2 procede a la comprobación de las salas de plantas superiores: ventanas cerradas, luces

de los baños apagados y apagado de los ordenadores de Hemeroteca y de las luces de la Sala de Lectura.

Apaga los interruptores del cuadro de iluminación. Esta misma persona baja a las plantas inferiores y apaga

las luces y los ordenadores de la sala de lectura (los viernes se bajan los estores y las persianas).

•El TRABAJADOR 3 (si hay ese día, en caso contrario lo hacen trabajador 1 y 2) apaga los ordenadores y las

luces de la sala multimedia y de la sala infantil (planta baja) y comprueba que las luces de los baños estén

apagados.

•El TRABAJADOR 4 (si hay en ese día, en caso contrario lo hacen trabajador 1 y 2) procede al apagado de

impresoras y de las luces del despacho del Bibliotecario. También comprueba que las luces de los baños

estén apagadas.

•El TRABAJADOR 1, apaga el ordenador de información de la entrada (Punto de empleo), baja los

automáticos del CGBT (planta baja), apaga todos los ordenadores del mostrador e impresora, apaga la luz del

despacho auxiliar, pone la alarma del centro y apaga la luz de entrada de la biblioteca.

En los espacios de uso poco habitual (cuarto de taquillas, cuarto de instalaciones, almacén, cuarto de telecomunicaciones)

las luces están siempre apagadas y se encienden solo cuando se accede a ellos.
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Buenas prácticas energéticas 
para cumplir lo establecido en la normativa

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por            

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio

a) La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 21 ºC 
b) La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 26 ºC 
c) La humedad relativa estará comprendida entre el 30% y el 70%

¿Qué puedo hacer en mi Biblioteca?

Utiliza de forma racional los sistemas 
de calefacción y aire acondicionado
Mantén las puertas y ventanas 
cerradas para optimizar la climatización

Un grado más de calor en invierno 
incrementa el consumo en un 7%
Bajar un grado la temperatura en verano 
incrementa el consumo en un 8%

Recuerda que:
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Buenas prácticas energéticas 
para cumplir lo establecido en la normativa

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por            

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio

a) La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 21 ºC 
b) La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 26 ºC 
c) La humedad relativa estará comprendida entre el 30% y el 70%

¿Qué puedo hacer en mi Biblioteca?

Utiliza de forma racional los sistemas de calefacción y aire acondicionado
Mantén las puertas y ventanas cerradas para optimizar la climatización

Recuerda que:
Un grado más de calor en invierno incrementa el consumo 
en un 7%
Bajar un grado la temperatura en verano incrementa el 
consumo en un 8%
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5. SGE BIBLIOTECAS: SEGUIMIENTO Y MEDICION CONSUMOS 
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5. SGE BIBLIOTECAS: SEGUIMIENTO Y MEDICION CONSUMOS 
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5. SGE BIBLIOTECAS: SEGUIMIENTO Y MEDICION CONSUMOS  
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5. SGE BIBLIOTECAS: EQUIPOS DE MEDICION DE ENERGÍA 
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Marzo 2016: Instalación de equipos de medición de consumos eléctricos, consumo 

total y parcial de climatización, colocados en el CGBT de las bibliotecas



I Jornada Eficiencia Energética AEC-A3E

5. SGE BIBLIOTECAS: EQUIPOS DE MEDICION DE ENERGÍA 
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El consumo de energía activa (kWh)

El consumo de energía reactiva (kVArh)

La potencia activa demandada (kW).

Intensidad (A)

Factor de potencia

Magnitudes mínimas a registrar por cada equipo de medida colocados en el 

CGBT de las bibliotecas
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5. SGE BIBLIOTECAS: EQUIPOS DE MEDICION DE ENERGÍA
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5. SGE BIBLIOTECAS: EQUIPOS DE MEDICION DE ENERGÍA
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Gerardo Diego

Enfriadora

Muro cortina con ventanas oscilo batientes con

acristalamiento 6 templado/12 de cámara con argón

/3+3

José del Hierro

Sustitución de luminarias por LED (1.300 uds)

Nuevas unidades de climatización (tipo fancoil de

casette en la zona de recepción)

Colocación de lámina de protección solar interior

para cristales Climalit en fachada sur. Reducción de

entrada de calor hasta en un 68%. Reducción de un

12% la relación interior-exterior de la transmitancia del

vidrio. (156,48 m2 de filtro solar)

Islas Filipinas 

Sustitución de la carpintería de las ventanas

orientación Sur

22 válvulas termostáticas (Junio 2017)

Manuel Vazquez Montalbán 

 Equipo de climatización por condensación por aire

5. SGE BIBLIOTECAS: METAS ALCANZADAS
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5. SGE BIBLIOTECAS: MEDIDAS FUTURAS   
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MEDIDORES DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS NATURAL. SONDAS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

BIBLIOTECAS

Angel Gonzalez

Miguel Delibes 

Francisco Ayala

Ana María Matute 

Pio Baroja 

El equipo de EE mide para cada fase potencias, energías (importadas/exportadas,

activas/reactivas), tensiones, intensidades, frecuencia, factor de potencia, armónicos

hasta el 15º, etc.

Medidor de EE

Sonda Flexible de 

temperatura y humedad

Contador de pulsos
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3. SGE BIBLIOTECAS: MEDIDAS FUTURAS   
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ALCANCE DEL ESTUDIO 

•Ficha de la propuesta de la instalación

•Descripción del edificio y de la instalación  

•Esquemas 

•Estudio de viabilidad económica

•Relación de elementos de la instalación 

•Plan de mantenimiento 

ESTUDIO DE INSTALACION FOTOVOLTAICA

BIBLIOTECAS

Angel Gonzalez

Islas Filipinas- La Elipa

Manuel Vazquez Montalbán

Gabriel Garcia Marquez

Gerardo Diego

Eugenio Trías

Iván de Vargas

Jose Hierro 
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3. SGE BIBLIOTECAS: MEDIDAS FUTURAS   
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BIBLIOTECAS

Angel Gonzalez

Eugenio Trías

Iván de Vargas

Jose Hierro 

CUBIERTAS VERDES 
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6. SGE BIBLIOTECAS: RESULTADOS  
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 Reducir el consumo asociado a la iluminación en un 15%
Ahorro 18,52%

Reducir el consumo asociado a la climatización en un 3%

Reducir el consumo de gas natural en un 10% Ahorro 6,81%

AHORRO ENERGÉTICO TOTAL  A  2016: 15,81% 
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Adjunta del Departamento de Eficiencia Energética  

Subdirección General de Energía y Cambio Climático 
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